
Storingsoverzicht State Amsterdam
2021



Datum Tijd Duur WPU/Warmtenet Oorzaak Handeling Status Aantal getroffen gebruikers

1-02-2021 6:00 83 WPU Storing WPU Monteur gestuurd 1

1-02-2021 6:00 144 WPU Storing WPU Monteur gestuurd 1

02-02-2021 6:00 58 WPU Storing WPU Monteur gestuurd 1

3-02-2021 6:00 34 WPU Storing WPU Monteur gestuurd 1

3-02-2021 6:00 34 WPU Storing WPU Monteur gestuurd 1

03-02-2021 6:00 36 WPU Storing WPU Monteur gestuurd 1

03-02-2021 6:00 34 WPU Storing WPU Monteur gestuurd 1

03-02-2021 6:00 144 WPU Storing WPU Monteur gestuurd 1

03-02-2021 6:00 34 WPU Storing WPU Monteur gestuurd 1

03-02-2021 6:00 32 WPU Storing WPU Monteur gestuurd 1

03-02-2021 6:00 144 WPU Storing WPU Monteur gestuurd 1

03-02-2021 6:00 44 WPU Storing WPU Monteur gestuurd 1

03-02-2021 6:00 48 WPU Storing WPU Monteur gestuurd 1

03-02-2021 6:00 44 WPU Storing WPU Monteur gestuurd 1

03-02-2021 6:00 36 WPU Storing WPU Monteur gestuurd 1

03-02-2021 6:00 36 WPU Storing WPU Monteur gestuurd 1

3-02-2021 6:00 86 WPU Storing WPU Monteur gestuurd 1

3-02-2021 6:00 42 WPU Storing WPU Monteur gestuurd 1

3-02-2021 6:00 48 WPU Storing WPU Monteur gestuurd 1

3-02-2021 6:00 40 WPU Storing WPU Monteur gestuurd 1

3-02-2021 18:00 36 WPU Storing WPU Monteur gestuurd 1

3-02-2021 6:00 86 WPU Storing WPU Monteur gestuurd 1

03-02-2021 6:00 36 WPU Storing WPU Monteur gestuurd 1

Niet geplande leveringsonderbrekingen langer dan 8 uur



Datum Tijd Duur WPU/Warmtenet Oorzaak Handeling Status Aantal getroffen gebruikers

03-02-2021 6:00 42 WPU Storing WPU Monteur gestuurd 1

03-02-2021 6:00 42 WPU Storing WPU Monteur gestuurd 1

03-02-2021 6:00 86 WPU Storing WPU Monteur gestuurd 1

03-02-2021 6:00 30 WPU Storing WPU Monteur gestuurd 1

03-02-2021 6:00 40 WPU Storing WPU Monteur gestuurd 1

3-02-2021 6:00 48 WPU Storing WPU Monteur gestuurd 1

3-02-2021 6:00 48 WPU Storing WPU Monteur gestuurd 1

5-02-2021 6:00 90 WPU Storing WPU Monteur gestuurd 1

5-02-2021 6:00 90 WPU Storing WPU Monteur gestuurd 1

05-02-2021 6:00 96 WPU Storing WPU Monteur gestuurd 1

5-02-2021 6:00 90 WPU Storing WPU Monteur gestuurd 1

5-02-2021 6:00 96 WPU Storing WPU Monteur gestuurd 1

5-02-2021 6:00 41 WPU Storing WPU Monteur gestuurd 1

06-02-2021 6:00 28 WPU Storing WPU Monteur gestuurd 1

06-02-2021 6:00 48 WPU Storing WPU Monteur gestuurd 1

06-02-2021 6:00 48 WPU Storing WPU Monteur gestuurd 1

7-02-2021 6:00 72 WPU Storing WPU Monteur gestuurd 1

7-02-2021 6:00 44 WPU Storing WPU Monteur gestuurd 1

07-02-2021 6:00 48 WPU Storing WPU Monteur gestuurd 1

08-02-2021 6:00 48 WPU Storing WPU Monteur gestuurd 1

8-02-2021 6:00 48 WPU Storing WPU Monteur gestuurd 1

08-02-2021 6:00 56 WPU Storing WPU Monteur gestuurd 1

08-02-2021 6:00 48 WPU Storing WPU Monteur gestuurd 1



Datum Tijd Duur WPU/Warmtenet Oorzaak Handeling Status Aantal getroffen gebruikers

8-02-2021 6:00 48 WPU Storing WPU Monteur gestuurd 1

08-02-2021 6:00 56 WPU Storing WPU Monteur gestuurd 1

9-02-2021 6:00 288 WPU Storing WPU Monteur gestuurd 1

09-02-2021 6:00 32 WPU Storing WPU Monteur gestuurd 1

9-02-2021 6:00 240 WPU Storing WPU Monteur gestuurd 1

09-02-2021 6:00 240 WPU Storing WPU Monteur gestuurd 1

9-02-2021 6:00 44 WPU Storing WPU Monteur gestuurd 1

09-02-2021 6:00 42 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

09-02-2021 6:00 42 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

10-02-2021 6:00 68 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

10-02-2021 6:00 68 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

10-02-2021 6:00 68 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

10-02-2021 6:00 44 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

10-02-2021 6:00 44 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

10-02-2021 6:00 113 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

10-02-2021 6:00 200 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

10-02-2021 6:00 68 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

10-02-2021 6:00 66 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

10-02-2021 6:00 66 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

11-02-2021 6:00 114 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

11-02-2021 6:00 90 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

11-02-2021 6:00 48 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

11-02-2021 6:00 86 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1



Datum Tijd Duur WPU/Warmtenet Oorzaak Handeling Status Aantal getroffen gebruikers

11-02-2021 6:00 240 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

11-02-2021 6:00 36 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

11-02-2021 6:00 88 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

11-02-2021 6:00 92 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

11-02-2021 6:00 34 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

11-02-2021 6:00 206 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

11-02-2021 6:00 84 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

11-02-2021 6:00 144 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

11-02-2021 6:00 144 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

12-02-2021 6:00 124 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

12-02-2021 6:00 42 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

13-02-2021 6:00 54 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

13-02-2021 6:00 54 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

13-02-2021 6:00 44 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

13-02-2021 6:00 46 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

13-02-2021 6:00 54 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

13-02-2021 6:00 40 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

13-02-2021 6:00 44 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

13-02-2021 6:00 38 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

13-02-2021 6:00 40 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

13-02-2021 6:00 44 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

13-02-2021 6:00 38 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

13-02-2021 6:00 144 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1



Datum Tijd Duur WPU/Warmtenet Oorzaak Handeling Status Aantal getroffen gebruikers

13-02-2021 6:00 34 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

14-02-2021 6:00 134 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

14-02-2021 6:00 42 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

14-02-2021 6:00 42 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

14-02-2021 6:00 42 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

14-02-2021 6:00 134 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

14-02-2021 6:00 48 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

14-02-2021 6:00 46 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

14-02-2021 6:00 48 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

14-02-2021 6:00 48 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

14-02-2021 6:00 30 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

14-02-2021 6:00 48 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

15-02-2021 6:00 116 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

16-02-2021 6:00 72 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

16-02-2021 6:00 72 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

16-02-2021 6:00 72 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

16-02-2021 6:00 90 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

17-02-2021 6:00 42 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

17-02-2021 6:00 46 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

17-02-2021 6:00 72 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

17-02-2021 6:00 62 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

17-02-2021 6:00 42 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

17-02-2021 6:00 144 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1



Datum Tijd Duur WPU/Warmtenet Oorzaak Handeling Status Aantal getroffen gebruikers

17-02-2021 6:00 62 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

18-02-2021 6:00 60 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

18-02-2021 6:00 48 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

18-02-2021 6:00 60 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

18-02-2021 6:00 42 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

18-02-2021 6:00 72 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

18-02-2021 6:00 72 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

18-02-2021 6:00 42 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

18-02-2021 6:00 48 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

19-02-2021 6:00 102 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

19-02-2021 6:00 96 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

19-02-2021 6:00 30 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

20-02-2021 6:00 96 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

20-02-2021 6:00 72 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

20-02-2021 6:00 72 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

20-02-2021 6:00 96 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

20-02-2021 6:00 42 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

20-02-2021 6:00 46 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

20-02-2021 6:00 42 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

20-02-2021 6:00 46 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

20-02-2021 6:00 38 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

21-02-2021 6:00 48 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

21-02-2021 6:00 34 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1



Datum Tijd Duur WPU/Warmtenet Oorzaak Handeling Status Aantal getroffen gebruikers

22-02-2021 6:00 42 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

22-02-2021 6:00 42 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

22-02-2021 6:00 46 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

24-02-2021 6:00 102 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

24-02-2021 6:00 78 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

25-02-2021 6:00 72 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

25-02-2021 6:00 42 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

25-02-2021 6:00 58 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

25-02-2021 6:00 58 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

2-06-2021 6:00 60 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

2-06-2021 6:00 48 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

2-06-2021 6:00 48 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

26-06-2021 6:00 108 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

05-07-2021 0:00 48 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

02-11-2021 6:00 48 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

15-11-2021 8:13 28 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

16-11-2021 8:40 48 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

21-11-2021 8:00 42 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

21-11-2021 6:00 48 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

4-12-2021 8:00 24 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

7-12-2021 8:00 24 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1

11-12-2021 8:00 24 WPU Storing WPU - stroomstoring Monteur gestuurd 1
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Niet geplande leveringsonderbrekingen korter dan 8 uur

Frequentie onderbreking Gemiddelde duur Jaarlijks uitval duur Gemiddeld getroffen gebruikers

Aantal per jaar In uren In uren Aantal gebruikers

74 3,3 245 4


